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При разработке современных электрофизиче
ских установок возникает необходимость проведе
ния их предварительного исследования, учитываю
щего физические процессы, которые протекают в
накопителе энергии, коммутаторе и нагрузке. Для
этого нужны детальные сведения о количественных
характеристиках этих процессов. Такие исследова
ния становятся особенно актуальными в настоящее
время, когда параметры установок приближаются к
предельным, и требования к качественным и коли
чественным характеристикам электрофизических
установок резко возрастают. Коммутатор является
ключевым элементом, в том плане, что обеспечива
ет возникновение и существование самого процес
са ввода энергии в нагрузку.
Повышение скорости ввода энергии в нагрузку
вынуждает предпринимать попытки сведения к
минимуму индуктивности и активного сопротив
ления всего разрядного контура. При этом вклад
индуктивности коммутирующего разрядника в ин
дуктивность контура может достигать 40 %, а энер
говыделение в коммутаторе к моменту времени
tT/4 (первому максимуму тока) – величины по
рядка 30 % от общего запаса конденсаторной бата
реи [1]. Таким образом, коммутатор, с одной сторо
ны, уменьшает амплитуду тока в нагрузке, а, с дру
гой, снижает КПД передачи энергии из емкостно
го накопителя в нагрузку. Первая и вторая пробле
мы тесно связаны между собой.
Любой коммутатор (разрядник) обладает харак
терным для него временем коммутации – зависи
мостью напряжения на коммутаторе Uk(t) или со
противления коммутатора Rk(t) от времени [2]. Эту
зависимость принято называть характеристикой
коммутации. Как было показано [2], эта характери
стика определяется как типом самого коммутатора,
так и протекающим через коммутатор током I(t),
т.е. Uk(t) зависит от зарядного напряжения накопи
теля U0 и импеданса Zн нагрузки.
Низкоиндуктивные многоискровые разрядни
ки, работающие на принципе пробоя по поверхно
сти диэлектрика [3, 4], часто используются при по
строении сильноточных генераторов тока. В про
цессе включения их сопротивление заметно изме
няется, проходя область интенсивного поглощения
энергии из контура.
На практике наиболее простыми способами ре
гулирования скорости ввода энергии является из
менение индуктивности контура и изменение за
рядного напряжения конденсаторной батареи. При
этом изменяются характеристики коммутатора, и
наиболее надежные данные по энерговводу в на
грузку можно получить только из осциллограмм
тока и напряжения на нагрузке. Поэтому, необхо
димо знать, каким образом изменяются характери
стики коммутатора с изменением запасенной в на
копителе энергии и импеданса нагрузки.
Перечисленные ранее [5] особенности развития
и существования поверхностного разряда позволя
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разряда, когда индуктивность и активное сопротивление коммутатора постоянны.
ют полагать, что характер зависимости импеданса,
активного сопротивления и индуктивности разряд
ного промежутка от времени Zk(t), Rk(t) и Lk(t) будут
иметь свои особенности по сравнению с искровы
ми разрядными промежутками.
Целью работы является исследование влияния
зарядного напряжения накопителя U0 и индуктив
ности нагрузки Lн на характеристики (Zk, Rk, Lk)
разрядника, работающего на принципе пробоя по
поверхности диэлектрика.
Методика и описание эксперимента
Объектом исследования являлся коммутатор со
скользящим разрядом в воздухе по поверхности
твердого диэлектрика (рис. 1). Искровой промежу
ток образован двумя основными электродами (вы
соковольтный – 2 и коллектор – 4), между которы
ми расположен третий, управляющий (иници
ирующий) электрод – 3, подключенный к источ
нику поджигающих импульсов. Суммарная вели
чина двух разрядных промежутков составляла 5 см,
при этом ширина инициирующего электрода –
1 см; зазоры выставлялись в соотношении 3:2. Про
тяженность электродной системы составляла 45 см.
Основная изоляция токопроводов – 7 выполнена
из 8 листов пленочного полиэтилена толщиной
140 мкм каждый. Диэлектриком – 6 служил стекло
текстолит толщиной 2 мм. Емкость конденсатор
ной батареи C0 составляла 79 мкФ (ИК503). Ис
точником поджигающих импульсов служил ка
бельный импульсный трансформатор [6]. Ампли
туда поджигающих импульсов составляла 120 кВ,
длительность фронта – 60 нс.
Эксперименты проводились в два этапа. На
первом этапе измерялось падение напряжения на
коммутаторе с помощью омического делителя с
разделительной емкостью Ci (рис. 2). Ток измерял
ся с помощью пояса Роговского. По величине про
текающего через коммутатор тока I(t) и падению
напряжения на коммутаторе Uk(t) определялся им
педанс каналов разряда в функции времени
Zk(t)=Uk(t)/I(t).
Рис. 1. Схематическое изображение экспериментального
стенда для определения характеристик коммутатора:
1) емкостной накопитель энергии, 2) высоковольтный
электрод, 3) управляющий электрод, 4) коллектор,
5) эквивалентная нагрузка, 6) диэлектрик, 7) про
кладка, 8) обратный токопровод, 9) пояс Роговского
Эксперименты проводились при зарядных на
пряжениях накопителя 20 и 26 кВ. На рис. 2 пред
ставлена схема, поясняющая принцип измерения
характеристик разрядника. Падение напряжения
на коммутаторе Uk(t) измерялось двумя делителями
напряжения ДН1 и ДН2. ДН1 закреплялся на вы
соковольтном электроде, ДН2 – подключался к
низковольтному электроду (коллектору). Коллек
тор представляет собой стальную плиту с канавкой,
в которой размещали самоинтегрирующий пояс
Роговского для измерения тока в контуре (рис. 1).
Поправка на погрешность пояса Роговского про
водилась в соответствии с рекомендациями [7]. Ре
гистрация сигналов проводилась с помощью четы
рехканального осциллографа Tektronix TDS 2024.
Погрешность измерений составляла 10 %.
Рис. 2. Схема, поясняющая принцип измерения электротех
нических характеристик разрядника: C0 – ёмкость
конденсаторной батареи; L0 – индуктивность конту
ра; Rk(t) – активное сопротивление коммутатора;
Rш – сопротивление шунта; Lk(t) – индуктивность
коммутатора; Ci – разделительная ёмкость; ДН1,
ДН2 – делители напряжения; ПР – пояс Роговского
Значительной проблемой является определение
активной составляющей Rk(t) и индуктивности Lk(t)
коммутатора, которые является функциями време
ни и тока. Для их оценки на втором этапе экспери
мента по осциллограммам тока в контуре и напря
жения на модельной нагрузке определяли сопро
тивление Rc(t) и индуктивность Lc(t) контура, а так
же индуктивность Lн нагрузки. Rc и Lc вычислялись
по осциллограмме тока в контуре (периоду колеба
ний и декременту затухания). В этом случае прово
дился разряд конденсаторной батареи на модели
руемую нагрузку. Индуктивность нагрузки (медной
пластины) варьировалась за счет изменения рас
стояния до обратного токопровода (рис. 1). Медная
пластина толщиной 1,5 мм имела размеры
100×100 мм. Пластина была выбрана изза просто
ты теоретической оценки ее индуктивности и по
лучения экспериментальных данных по коммута
тору применительно к электрическому взрыву
фольг [8]. Сопротивление Rн и индуктивность Lн
нагрузки не зависели от t и были известны (опреде
лены экспериментально). Варьирование Lн на вто
ром этапе эксперимента позволило определить за
висимость индуктивности и активного сопротив
ления коммутатора от Lн.
Результаты экспериментов
Величина Uk в любой момент времени t проте
кания тока определяется следующим образом:
Uk(t)=(Rk+dLk/dt).I(t)+LkdI/dt=Rd.I(t)+Lk dI/dt=Zk.I(t),
где Rd – динамическое сопротивление коммутатора.
. 1.
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Влияние зарядного напряжения на динамику
изменения импеданса Zk и проводимости σk=1/Zk
коммутатора показано на рис. 3. За начало отсчета
времени t брался момент прихода поджигающего
импульса на инициирующий электрод. Как следует
из рис. 3, сопротивление коммутатора уменьшает
ся с ростом напряжения накопителя. Аналогичные
качественные зависимости для одно и многока
нальных тригатронных разрядников были ранее
получены в [9]. Следует отметить, что первые нес
колько десятков нс сопротивление Zk(t)=Uk(t)/I(t)
определяется с довольно большой погрешностью.
Это связано с малой величиной протекающего то
ка и, как следствие, большим влиянием помех на
измерения на начальной стадии развития разряда.
Как видно из рис. 3, влияние напряжения Uo более
заметно до момента времени t<0,5 мкс для зависи
мости Zk(t), а при t>0,5 мкс – для σk(t).
Зависимости индуктивности и активного со
противления коммутатора от индуктивности на
грузки для диапазона времени t=5…18 мкс приве
дены на рис. 4. Индуктивность коммутатора опре
делялась как Lk=Lс–Lcon–Lн, где Lcon=6 нГн – индук
тивность кабелей, коллектора, токопроводов, кон
денсаторной батареи. Активное сопротивление
коммутатора определялось аналогичным образом.
На начальной стадии развития разряда, когда
происходит формирование и расширение канала
разряда (dLk/dt – имеет большое значение) выде
лить из Rd компоненту Rk затруднительно. В даль
нейшем с 4…6 мкс до 18…20 мкс Rd≈Rk, индуктив
ность коммутатора остается практически постоян
ной и слабо зависит от Lн.
Следует отметить, что в [10] для коммутатора,
работающего на разряде по поверхности, но сраба
тывающего на самопробое, при коммутации ин
дуктивного накопителя, расчетный и измеренный
импедансы также остаются постоянными в интер
вале времени 5…10 мкс.
Выводы
1. Для оптимизации скорости и КПД энерговвода
в нагрузку необходимо знать характеристики
коммутатора, и как они меняются с изменением
запасенной в накопителе энергии и импеданса
нагрузки. Возможность получения многока
нального завершенного разряда по поверхности
Технические науки
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Рис. 3. Зависимость а) импеданса и б) проводимости коммутатора от времени при различных напряжениях накопителя
Рис. 4. Зависимость а) индуктивности и б) активного сопротивления коммутатора от индуктивности нагрузки для времени
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диэлектрика позволяет использовать его при
построении сильноточных генераторов тока.
2. С ростом зарядного напряжения накопителя
импеданс коммутатора, работающего на сколь
зящем разряде, уменьшается, что качественно
совпадает с работой тригатронных разрядни
ков. Характерной особенностью разрядника,
работающего на явлении пробоя по поверхно
сти твердого диэлектрика, является постоян
ство его электротехнических характеристик (ак
тивного сопротивления и индуктивности) для
интервала времени t5…18 мкс. 
3. Наряду с задачей определения характеристик
разрядников, работающих на скользящем раз
ряде, важно владеть методами снижения элек
трических потерь, подбирая режимы их работы
при заданных зарядном напряжении и нагрузке.
Проблема снижения потерь требует отдельного,
более подробного изучения.
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Введение
Из общей протяженности железных дорог
(85,5 тыс. км) 42,3 тыс. км являются электрифици
рованными. Надежность контактной сети в боль
шей степени определяет бесперебойную работу же
лезной дороги. Из анализа работы хозяйства элек
троснабжения [1, 2] следует, что большинство отка
зов (до 75 %) в эксплуатации приходится на кон
тактную сеть, а четверть из них изза повреждения
изоляции. Наиболее ненадежными являются под
весные фарфоровые тарельчатые изоляторы, кото
рых в эксплуатации находится 8,7 млн штук, что
составляет больше половины от общего количества
изоляторов. Поэтому для предотвращения отказов
требуется периодически диагностировать изоля
цию контактной сети.
Наибольшее число изоляторов изготовлено из
фарфора или стекла. Для фарфоровых изоляторов
характерными дефектами являются повреждения
глазури, разрушение цемента, соединяющего изо
ляционные элементы изолятора и с его стержнем.
Эти дефекты изолятора приводят к появлению ча
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ната. Длительность импульсов частичных разрядов составляет 5…20 нс, частота следования – 50…500 Гц для фарфоровых изоля
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